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Zamenjava razsvetljave 

Investicijski inženiring   

++386 2 2222 480
++386 2 2222 452
Zamenjava razsvetljave v visoko regalnem skladišču
V dveh visoko regalnih skladiščih, kjer skladiščimo gotove izdelke in embalažo smo spremenili tehnologijo dela tako, da mora operater na visoko regalnem viličarju opraviti določene manipulacije na prenosnem terminalu viličarja in le te prenesti na palete z izdelki. Zaradi tega je postalo celotno območje visoko regalnega skladišča njegov delovni prostor. Pri meritvi osvetljenosti smo ugotovili, da s staro razsvetljavo ne dosegamo standardov, ki so predpisani za osvetljenost delovnega mesta, zato je bila nujna investicija v izboljšanje osvetlitve. 

Skladišča so stara deset let in razsvetljava  je bila izvedena s klasičnimi ozko snopnimi fluorescentnimi svetilkami 2 X 58 W. Nameščenih je bilo 160 dvocevnih svetilk, ki so pokrivale hodnike in prostor za odvoz palet. Višina skladišča je 18 metrov, svetilke so nameščene na višini 15 metrov in skupna električna moč, ki je instalirana, je  25 kW. 
Zahteva projekta je bila :

· horizontalna osvetljenost med regali in na manipulativnem prostoru 
· minimalna osvetljenost 100 lx med regali in 200 lx v manipulativnem prostoru, 
· prihranek električne energije,
· minimalno vzdrževanje in požarno varnost svetilk. 
Dodatna zahteva je bila tudi izvedba projekta na ključ z vključeno montažo, meritvami in ustrezno garancijo na izdelke. Tem zahtevam je ustrezala le kovinska svetilka s steklom in to je bilo tudi izhodišče za izbrane ponudnike.

Na  povpraševanje smo dobili 5 ponudb različnih proizvajalcev, ki so nam obljubljali najboljše, kar je trenutno na tržišču. Od teh ponudb tri niso ustrezale našim zahtevam po varčnosti, IP zaščiti in seveda tudi konkurenčnosti cene opreme in montaže. Ostala sta nam tako še dva konkurenčna ponudnika, eno je bilo tudi podjetje Svetloba d. o. o..
Na razgovoru z obema ponudnikoma smo prišli do spoznanj, da oba izpolnjujeta naše razpisne pogoje tako glede izvedbe svetilk, energijske učinkovitosti svetilk, pa tudi razlika v ceni izvedbe projekta je bila minimalna. Odločitev o najboljši možni opciji smo  zato prepustili testu. Z obema ponudnikoma smo se dogovorili, da testno postavita svojo razsvetljavo v dva identična hodnika, vsak na eni strani visoko regalnega skladišča. Testna merjenja po končani izvedbi testne razsvetljave so nam zelo olajšala našo odločitev, saj smo izmerili horizontalno osvetljenost  med regali svetilk podjetja Svetloba v povprečju 150 luxov, pri konkurenčnih svetilkah pa le v povprečju 100 luxov. Poudariti je treba, da je bilo število svetilk, število svetlobnih cevi, njihov položaj namestitve in tudi njihova moč identična. Razlika je bila očitno v boljši refleksiji in večjemu izkoristku žarnic. Konkurenca je uporabljala žarnice Dullux 55 W. 


Prihranki pri električni energiji so res samo 10 %, ampak treba je upoštevati, da smo s tem prihrankom  dvignili horizontalno osvetljenost iz povprečno 30 luxov, kar smo imeli s starimi lučmi, na zavidljivo povprečje 150 luxov, ki optimalno ustreza predpisom s področja varstva pri delu. 
Menimo, da smo s svetilkami podjetja Svetloba kupili najboljše, kar je trenutno dosegljivo na tržišču, zato priporočamo izdelek tudi drugim uporabnikom. 
Lep pozdrav
Vodja elektro delavnice




Vodja vzdrževanja
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